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ANNEXES



I Préfecture de YONNE
y DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOdAIRRE S 1)) @

Liberté « Egalité « Fraternité | Service Santé-Environnement
TG | Contrédle sanitaire des - 4 JAN. 2010
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAIN

MONSIEUR LE PRESIDENT
Auxerre, le 24 décembre 2009 CHARBUY - FLEURY SIAEP
MAIRIE
89113 CHARBUY
Jat 'honneur de porter & votre lesr des y eftfi sur I'échantllion prélevé dans le cadre sulvant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'AP.
]
i CHARBUY - FLEURY
Prélévement 00051979
Unité de gestion 0208 CHARBUY - FLEURY Prélevé le : mercredi 16 décembre 2009 & 13h40
Installation TTP 001015  PRES DES MOULINS par: Francis MORENO IDEA-89
Polint de survelliance P 0000001010 SORTIE STATION Type visite : P1
Localisation exacte LOCAL DES POMPES
Commune SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE
Mesures de terrain Résultats Limites de qualité Reéférences de qualité
pért .
Chlore tibre 0,5 mgiLClz2 |
Analyse laboratoire
Analyse effectuée par | INSTITUT DEPARTEMENTAL DE L'ENVIRONNEMENT ET D'ANALYSES, AUXERRE 8901
Type del"analyse : P1 Code SISE de I'analyse : 00051615 Référence laboratoire : 0812100146760
Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférisure supérieure  inférieure supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Coloration <5 mg/L Pt 15,00
Odeur (qualitatif) 0 qualit.
Turbidité néphélométrique NFU 0,25 NFU 2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH 7.5 unitépH 8,50 9,00
Titre alcalimétrique complet 29,5 °F
Titre hydrotimétrique 41,9 °F
MINERALISATION
Chlorures 26 ma/L 250,00
Conductivité & 25°C 818 pS/cm 200,00 1100,00
Sulfates 76 maiL 250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES
Carbone organique total f 0,79 mg/L G i | ‘ | 200 ‘
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium {en NH4) <0,050 mg/L 0,10
Nitrates (en NO3) 35 mart 50,00
Nitrites (en NO2) <0,050 mg/L 0,50
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables & 22°-72h <1 n/mbL
Bact. aér. revivifiables & 36°-44h <1 n/mL
Bactéries coliformes /400mI-MS <1 n100mL 0
Entérocoques /100mI-MS <1 n/100mL [}
Escherichia coli /100mi -MF <1 p/100mL 0

Information au ublic : les résultats du contrdle sanitaite doivent dtre affichés dans les 2 jours aprés réception {art 2 du décret 94-841)
[ DDASS DE L'YONNE, 25 aveniue Pasteur BP 49 - $3011 AUXERRE CEDEX - Tél: 03 38 51 80 42 - Fax: 03 85 51 80 40 b




] _ Préfecture de YONNE
) DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Liberté o Egalité « Frazernité Service Santé-Environnement
REPUBLIQUE FRANCAISE Contrdle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
(o { Préid N° ; 00051579)
Eau d’alimentation conforme aux normes en vigueur pour I'ensemble des paramétres PfLe Directeur Départementat
mesurés. des Affaires Sanitaires st Sociales,
L'Ingénieur du génie sanitaire,
f Qs

(“Jééqueiine LARQSE,

Information au public : les résultats du contrdia sanitaits doivent 8tre affichés dana les 2 lours apras réception fart 2 du décret 34-841)
{ DDASS DE L'YONNE, 25 avenue Pasteur BP 49 - 88011 AUXERRE CEDEX - Tél: 03 85 51 B0 42 - Fax: 03 86 51 80 40 ]




Préfecture de YONNE

|
?

Liberté - Egalité . Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

Service Santé-Environnement
Contréle sanitaire des

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAI

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Auxerre, e 24 décembre 2009
MAIRIE

89113 CHARBUY

MONSIEUR LE PRESIDENT
CHARBUY - FLEURY SIAEP

]

J'al I'henneur de porter a votre les résultats des analy efffactuées sur I'échantillon prélevé dans le cadre sulvant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.
CHARBUY - FLEURY
Prélévement 00051981
Unité de gestion 0208 CHARBUY - FLEURY Prélevé le : mercredi 18 décembre 2008 & 12h00
Installation UDl 000704  CHARBUY-FLEURY par: Francis MORENO IDEA-89

S 0000001200 FLEURY GENTRE Type visite: D1

84 GRANDE RUE

Point de survelllance
Locallsation exacte

Commune FLEURY-LA-VALLEE
Measures de terrain Résultats Limites de qualité Références de qualité
5 " 5 \péri
Chilore libre 0,06 mg/LCi2
Analyse laboratoire
Analyse effectude par | INSTITUT DEPARTEMENTAL DE LENVIRONNEMENT ET D'ANALYSES, AUXERRE 8901
Type del'analyse : D1 Code SISE de I'analyse : 00051617 Référence laboratoire : 09121001467801
Résulitats Limites de qualité Reéférences de qualité
inférieure supérieure  inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Coloration <5 mg/L Pt 15,00

Odeur (qualitatif) 0 gualit.

Turbidité néphéiométrique NFU <0,20 NFU 2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH | 7.7 unitépH l l ! 6,50 | 9,00 [
MINERALISATION

Conductivité 2 25°C | 815 uSicm } } | 20000 | 110000 |
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4) | <0050 mor | | | | o100 |
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables 4 22°-72h 1 n/ml,

Bact. aér. revivifiables & 36°-44h <1 nfmL

Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/100mL o

Entérocoques /100ml-MS <1 n/100mL 0

Escherichia cali /100mt -MF <1 n/100mL 0

Ci

(Prél3

N®: D0051%81)

Eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour I'ensemble des paramétres

mesurés.

PiLe Directeur Départemental

des Affaires Sanitaires et Sociales,

Lingénieur du génie sanitaire,
.

(—’ﬂgoqueline LAROSE.

Information au public : les résultats du contrdle sanitaite dolvent dtre affichés dans les 2 lours aprds récention (art 2 du décret 94-841)

CEDEX - Tél: D3 86 51 B0 42 - Fax: 03 38 §1 30 40

(.

DDASS DE L'YONNE, 25 avenue Pasteur BP 49 - 89011

.




Préfecture de YONNE
> DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Liberté o Egalité « Fraternits Service Santé-Environnement
REPUBLIQUE FRANCAISE Contréle sanitaire des

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

MONSIEUR LE PRESIDENT
Auxerre, le 24 décembre 2009 CHARBUY - FLEURY SIAEP
MAIRIE
89113 CHARBUY
J'al 'honneur de porter a votre les des ly i ées sur I'échantilion prélevé dans le cadre sulvant :

CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

CHARBUY - FLEURY
Prélévement 00051980
Unité de gestion 0208 CHARBUY - FLEURY Prélevé le : mercr?di 16 décembre 2009 a 12h15
Installation UDI 000704  CHARBUY-FLEURY par : Francis MORENO IDEA-89
Polntde survelliance P 0000000704 CHARBUY CENTRE Type visite : D1
Localisation exacte 51 GRANDE RUE
Commune CHARBUY
Mesures de terrain Résuitats Limites de qualité Références de qualité
Inférieure Ipé p
Chlore libre 0,08 mg/LCI2 |
Analyse laboratoire
y N LENVIRONNEMENT ET DJANALYSES, AUXERRE 8904
Type delanalyse : D1 Code SISE de I'analyse : 00051616 Référence laboratoire : 09121001457701
Résultats Limites de qualité Références de qualité
Inférieure supérieure  inférieure Ssupérioure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Coloration <5 mg/L Pt 15,00
Odeur (qualitatif) 0 qualit
Turbidité néphélométrique NFU 0,20 NFU 2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH | 75 untepH | | | es0 | =
MINERALISATION ’
)
Conductivits & 25°C } 823 uSlem i | | 20000 | 100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4) | 0,050 mg/L | | | 0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables a 22°-72h 8 niml.
Bact. aér. revivifiables a 36°-44h 2 n/mL
Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n100mL 0
Entérocoques /100m|-MS <1 n/100mL 0
Escherichia coli /100mi -MF <1 n/100mL 0
Conclust { Préid N° : 00051380)
Eau d"alimentation conforme aux normes en vigueur pour I'ensemble des paramétres PlLe Directeur Départemental
mesurés, des Affaires Sanitaires et Sociales,
Lingénieur du génie sanitaire,

(/ Jé&queline LAROSE.

Information au public : les résultats du contréle sanitaits doivent dtre affichés dans les 2 iours aprés récention (art 2 du décret 94-841)
[ DDASS DE L'YONNE, 25 avenue Pasteur BP 49 - 38011 CEDEX - T4t: 03 86 51 30 42 - Fax: 03 86 59 80 40 |




Préfecture de YONNE
, ! DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Liberté . Egalité « Fraternité Service Santé-Environnement
REPUBLIQUE FRANCAISE Contrdle sanitaire des

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

MONSIEUR LE PRESIDENT

Auxerre, le 9 octobre 2009 CHARBUY - FLEURY SIAEP
MAIRIE

89113 CHARBUY

J'ai I'honneur de porter & votre les des y afff sur I'échantillon prélevé dans le cadre sulvant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.
CHARBUY - FLEURY !

Prélévement 00051050
Units de gestion 0208 CHARBUY - FLEURY Prélevé le 1 lundi 05 octobre 2009 & 11h50
Instaliation UDI 000704  CHARBUY-FLEURY par: DAVID PISSIS
Point de survaillance S 0000001200 FLEURY CENTRE Type visite : D1
Localisation exacte 36 grande rue
Commune FLEURY-LA-VALLEE

Mesuresdetorrain___ Résuttats Limites de qualité Références de quafit

Chiore libre 0,04 mg/LCI2

Analyse laboratoire

Analyse & N LUENVIRONNEMENT ET 8301
Type del'analyse : D1 Code SISE de 'analyse : 00050732 Référence laboratolre : 09100201154901
Résultats Limites de qualité Références de qualits
Inférieure’  supérieure  inférleure . supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Coloration <5 mg/L Pt 15,00
Odeur (qualitatif) 1 qualit.
Turbidité néphélométriqgue NFU <0,20 NFU 2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH | 7.7 unitépH ] 6,50 | 9,00 ‘
MINERALISATION
Conductivité a 25°C l 809 pSicm \ | ' 200,00 | 110000 |
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4) | <0050 mg | | | | o0 |
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables & 22°-72h 1 n/mL
Bact. aér. revivifiables a 36°-44h 6 n/mL
Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/100mL ]
Entérocoques /100mi-MS <1 n/100mL 0
Escherichia coli £/100ml -MF <1 n/100mL 0
Conciuision sanitaire ( Prélévemant N° : 00051090)
Eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour I'ensemble des paramétres PfLe Directeur Départementat
mesurés. des Affaires Sanitaires et Sociales,
Lingénieur du génie sanitaire,
39;;\,0 S

~Ja fueline LAROSE.
C

Information au public : les résultats du contrdle sanitalte dolvent dtre affichés dans les 2 jours aprds réception (art 2 du décret 94-841)
[ DDASS DE L'YONNE, 25 avenue Pastsur BP 49 - 59011 AUXERRE CEDEX - Tél: 03 86 51 80 42 _ Fax: 03 88 51 80 40 ]
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Liberté « Egalité . Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

Auxerre, le 9 octobre 2009

J'al 'honneur de porter & votre

Préfecture de YONNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Service Santé-Environnement

Contréle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

MONSIEUR LE PRESIDENT

CHARBUY - FLEURY SIAEP
MAIRIE

89113 CHARBUY

lesr des analy efffectuées sur 'échantlilon prélevé dans le cadre sulvant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

CHARBUY - FLEURY —l
Prélévement 00051089
Unité de gestion 0208 CHARBUY - FLEURY Prélevé le : lundi 05 octobre 2009 a 12h15
Installation UDl 000704  CHARBUY-FLEURY par: DAVID PISSIS
Point de surveillance P 0000000704 CHARBUY CENTRE Type visite : D1
Localisation exacte 51 grande rue
Commune CHARBUY

Mesures de terraln Résuitats Limites de qualité

Inférieure supérieure

Références de gualité

Inférfeure supérieure

Chlore fibre 0,08 mgiCl2 | | | | |

Analyse laboratoire -

S, AUXERRE 8907
Référence laboratoire : 09100201154801

ARTEMENTAL DE L'E ONNEMENT ET DANALY
Code SISE de I'analyse : 00050731

Anaiyse effeciuée par : i
Type del'analyse : D1

Résuftats Limites de qualité ""Références de qualité
Inférieure  supériears Inférieure  supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Coloration <5 mg/L Pt 15,00
Odeur (qualitatif) 0 qualit.
Turbidité néphé&tométrique NFU <0,20 NFU 2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
| pH | 7,5 unitepH | | | e | s00 |
MINERALISATION
Conductivité a 25°C | 813 pSiem | | | 20000 | 110000 |
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4) | <00s0 mgi | l [ oo
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables &4 22°-72h <1 n/mL
Bact. aér. revivifiables a 36°-44h <1 n/mL
Bactéries coliformes /100mI-MS <1 n/A100mL 0
Entérocoques /100mi-MS <1 n/10emL 0
Escherichia coli /100ml -MF <1 n/100mL 0
c ( Prélé N° : 00051089)
Eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour I'ensemble des paramétres PiLe Directeur Déparemental

mesurés. des Affaires Sanitaires et Sociales,

LIngénieur du génie sanitaire,
Ny

(/J;cqueline LARQSE.

Information au public ; les résultats du contrle sanitaite dolvent 4tre affichés dans les 2 jours anyas réception (art 2 du décret 94-841)
DDASS DE L'YONNE, 25 avenue Pasteur BP 49 - 9011 AUXERRE CEDEX - Tél: 03 86 51 80 42 - Fax: 03 86 5180 40 ]




- Préfecture de YONNE
B} DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Liberté « Egalité | Fraternité Service Santé-Environnement
Lo T AL Contréle sanitaire des

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

MONSIEUR LE PRESIDENT
Auxerre, le 28 ao(it 2009 CHARBUY - FLEURY SIAEP
MAIRIE
89113 CHARBUY
J'al 'honneur de porter 4 votre connal les résultats des ly efffectuées sur I'échantilion prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.
CHARBUY - FLEURY
Prélévement 00050484
Unité de gestion 0208 CHARBUY - FLEURY Prélevé le : mercredi 19 aolt 2009 a 14h00
Installation TTP 001015 PRES DES MOULINS par: JOEL LE PEVEDIC, DDASS
Point de survelllance P 0000001016 SORTIE STATION Type visite: P1
Localisation exacte SORTIE STATION
Commune SAINT-GECRGES-SUR-BAULCHE
Mesures de terrain Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieura supérieure Inférieure supérieure

Chlore libre 0.1 mgiLCI2 | |

Analyse laboratoire

Anaiyse effectuée par : INSTITUT DEPARTEMENTAL DE LENVIRONNEMENT ET D'ANALYSES, AUXERRE 8801

Type del"analyse : P1 Code SISE de I'analyse : 00050122 Référaence laboratoire : 09081400944301
Résultats Limites de qualité Références de qualité

P

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Coloration <5 mg/L Pt . 15,00 ‘

Odeur (qualitatify 0 quaiit. ;

Turbidité néphélométrique NFU 1,0 NFU : 2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH 7.5 unitépH 6,50 ‘ 900 |

Titre: alcatimétrique complat ‘ 299 °F i ‘

Titre hydrotimétrique | 41,8 °F ‘ ‘
MINERALISATION

Chiorures ; 28 mg/lL : 250,00

Conductivité a 25°C 811 pSicm 200,00 1100,00

Sulfates 71 mg/L ' 250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique tolal { 079 mgis | | i | 200 |
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4) <0,050 mg/L ‘ i 0,10

Nitrates (en NO3) 37 mg/L . 50,00

Nitrites (en NO2) <0,050 mg/L i 0,50
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables a 22°.72h 35 n/mL

Bact. aér. revivifiables a 36°-44h 2 nfmL

Bactéries colifermes /100ml-MS <1 nf100mL [¢]

Entérocoques /100ml-MS <1 n/100mL 0

Escherichia coli /100m| -MF <1 nf100mlL ]

Information au public : les résuitats du contrdle sanitaite doivent étre affichés dans les 2 lours aprds réception (art 2 du décret 84-841)
T DDASE DE L'YONNE, 25 avenus Pasteur BP 4% - 89011 AUXERRE CEDEX - Tél: 03 86 51 80 42 - Fax: 03 86 518040 ]




= Préfecture de YONNE
‘ DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
=4

Liberté « Egalité « Fratermité Service Santé-Environnement
REPUBLIQUE FRANCAISE Contrdle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
[ { Prélé N° : 00050484)
Eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour F'ensemble des paramétres P/Le Directeur Départemental
mesurés. des Affaires Sanitaires et Sociales,
Ulngénieur du génie sanitaire,
(Jééquenne LAROSE.

Information au public : les résultats du contrdle sanitaite dolvent étre affichés dans les 2 iours apras récention fart 2 du docret 84-541)
[ DDASS DE L'YONNE, 25 avenue Pastsur BP 49 - 89011 AUXERRE CEDEX - Tél: 03 88 51 80 42 - Fax: 03 86 51 80 40 ]
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Liberté « Egelité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

Préfecture de YONNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Service Santé-Environnement

Contréle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CCNSOMMATION HUMAINE

Auxerre, le 28 aoit 2009

MONSIEUR LE PRESIDENT

CHARBUY - FLEURY SIAEP
MAIRIE

89113 CHARBUY

J'al 'nonneur de porter & votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur I'échantillon prélavé dans le cadre sulvant :

_ CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

CHARBUY - FLEURY
Préldvement 00050485
Unité da gestion 0208 CHARBUY - FLEURY Prélevé le : mercredi 19 acht 2009 & 14h20
Installation UDI 000704  CHARBUY-FLEURY par: JOEL LE PEVEDIC, DDASS

Point de survelllance P 0000000704 CHARBUY CENTRE

Type visite : D1

Localisatlon exacte POINT MOBILE
Commune CHARBUY
Mesures de terrain Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieurs supérieure Inférieure supérieure
Chiore libre 0,04 mg/LCI2 |
Analyse laboratoire-
Analyse effectuée par : iINSTITUT DEPARTEMENTAL DE L'E MENT ALYSES, AUXERRE 8901

Type del‘analyse : Dt

Code SISE de I'analyse : 00050123

Référence laboratoire : 09081400944401

Résuitats Limites de qualité Références de qualits
inférleure  supérieure  Inférieure  supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Coloration <5 mg/L Pt 15,00
Odeur (qualitatif) 0 qualit. I
Turbidité népheélomeétrique NFU <0,20 NFU ‘ 2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH | 76 unitspH | | | es0 | eo0 |
MINERALISATION
Conductivité & 25°C | 808 pSiem | | | 20000 | 110000 |
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4) \ <0,050 mg/L \ \ : " 0,10 |
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables 2 22°-72h <t nimL !
Bact. aér, revivifiables 4 36°-44h & nimL {
Bactéries coliformes /100m|-M8 | <1 nM1GomL | i [+] :
Entérocoques /100mi-MS l <1 n/100mL ‘ 0 1
Escherichia coli /100m! -MF i <1 n/100mL i 0
[ (Préld £ N° : 00050485}
Eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour I'ensemble des paramétres PlLe Directeur Départemental

mesurés.

des Affaires Sanitaires et Sociales,
L'ingénieur du génie sanitaire,
} sl

(J%I&;uenne LARCSE.

Information au public : les résultats du contrdle sanitalts dolvent #tre affichés dans les 2 jours aprds réception (art 2 du décret 94-841)

CEDEX - Tét: 03 36 51 80 42 - Fax: 03 86 51 80 40 ]

[ DOASS DE L'YONNE, 25 avenue Pasteur BP 49 - 89011




Préfecture de YONNE
~ : DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Liberté v Egalité v Fraternité Service Santé-Environnement
| REPUBLIQUE FRANCAISE Controle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

MONSIEUR LE PRESIDENT
Auxerre, le 28 aoat 2009 CHARBUY - FLEURY SIAEP
MAIRIE
89113 CHARBUY
J'al I'honneur de porter & votre i les résultats des analy efffectuées sur I'échantillon prélevé dans le cadre sulvant :
~ CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.
- CHARBUY - FLEURY B
Prélévement 00050486
Unité de gestion 0208  CHARBUY - FLEURY Prélevé to : mercredi 19 aolt 2000 & 14h40
Installation UDI 000704  CHARBUY-FLEURY par: JOEL LE PEVEDIC, DDASS
Point de surveiliance S 0000001200 FLEURY CENTRE Type visite: D1
tocalisation exacte POINT MOBILE
Commune FLEURY-LA-VALIEE
Mosures de terrain Résuitats Limites de qualité Références de qualité

Inférieure supérieure Inférieure supérieure

Chlore libre | 0,08 mg/LClz | | ! |

Analyse laboratoire

Anaiyse effectuge par : i PARTEMENTAL DE L ONNEMENT ET D'ANALYSES, AUXERRE 8901
Type del'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00050124 Référence laboratoire : 09081400944501
Résultats Limites de qualité Références de qualité
Inférieure péri
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Coloration <5 mg/LPt | i 1500
Odeur (qualitatif) 0 qualit ‘ :
Turbidité néphélométrique NFU <0,20 NFU ‘ 2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH | 7,5 unitépH | | ‘ 6,50 Y I
MINERALISATION
Conductivité 2 25°C | 814 pSicm ‘ | | 20000 | 110000 |
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4) | <0050 mgiL | | | | w0 |
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES ‘
Bact. aér. revivifiables a 22°-72h 20 n/mL
Bact. aer. revivifiables a 36°-44h 18 n/mL
Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/100mL i 0
Entérocoques /100ml-MS <1 n/100mL i 0 ‘ ‘
Escherichia coli /100m! -MF <1 n/100mL ! 0 | |
Conclusion sanitaire { Prélavement N* : 00050486)
Eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour I'ensemble des paramétres PiLe Directeur Départemental
mesurés. des Affaires Sanitaires et Sociales,
Llngénieur du génie sanitaire,
J et
(lé’t:queline LAROSE.

Information au public : les résultats du contrble sanitaite doivent atre affichés dans les 2 lours aprés réception {art 2 du décret 54-841)
[ " DDASS DE L'YONNE, 25 avenus Pasteur BP 49 - 89011 AUXERRE GEDEX - T4: 03 86 51 80 42 - Fax: 03 86 5180 40 |




Auxerre, le 15 mai 2009

Préfecture de YONNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Service Santé-Environnement
Contrdle sanitaire des
.. EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

MONSIEUR LE PRESIDENT

CHARBUY - FLEURY SIAEP
MAIRIE

89113 CHARBUY

J'al 'henneur de porter & votre connalssance les résultats des analyses efffectuées sur 'échantilion prélevé dans le cadre sulvant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'AP.

[ CHARBUY - FLEURY
Prélévement 00049473
Unité de gestion 0208 CHARBUY - FLEURY Prélevé le : lundi 11 mai 2009 & 12h10
installation UDI 000704  CHARBUY-FLEURY par: Francis MORENO IDEA-89
Polint de survelllance S 0000001200 FLEURY CENTRE Type visite : D1
Localisation exacte 84 grande rue
Commune FLEURY-LA-VALLEE
! Mesures de terrain Résultats Limites de qualité Référances de qualité
3 P — péri
Chlore libre 0,08 mg/LCI2
Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : iINSTITU
Type del'analyse : D1

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Coloration

Odeur (qualitatif)

Turbidité néphélometrique NFU
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

| pH l

MINERALISATION

Conductivité & 25°C |
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4) |
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables & 22°-72h

Bact. aér. revivifiables a 36°-44h

Bactéries coliformes /100mi-MS

Entérocoques /100mi-MS

Escherichia coli /100ml -MF

c PIY

e { Prélé

N° : 00048473

Eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour I'ensemble des paramétres

mesurés.

DEPARTEMENTAL OE UENVIRONNEMENT ET DANALYS
Code SISE de I'analyse ; 00049092

Résultats

<5

=]

<0,20

77

805

<0,050

<1
<1
<1
<1

<1

mg/L Pt
qualit.
NFU

unitépH

pSicm

mg/L

n/mL
nfmL
n100mL
nf100mL
n/100mL

SES, AUXERRE B901
Référence laboratoire : 09050700570401

Limites de qualité Références de quaiité
inférieure supérieure  inférieure supérigure
15,00
2,00
| 6.50 200 |
| | 20000 | 110000 |
| | | oo |
| 0
3}
0
PiLe Directeur Départemental

des Affaires Sanitaires et Sociales,
L'Ingénieur du génie sanitaire,
n -

¥

~

¢ - Jacqueline LAROSE.

Information au public : es résultats dy contrile sanitaite doivent étra affichés dans les 2 lours acrds réception (arl 2 du décret 94-8411

[

DDASS DE L'YONNE, 25 avenus Pasteur BP 49 - 89011

CEDEX - Té: 03 86 51 60 42 - Fax: 03 86 51 80 40 ]




j Préfecture de YONNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES £T SOCIALES

Liberté « Egalité . Fratermité Service Santé-Environnement
REPUBLIQUE FRANCAISE Controle sanitaire des

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

MONSIEUR LE PRESIDENT
Auxerre, le 15 mai 2009 CHARBUY - FLEURY SIAEP
MAIRIE
89113 CHARBUY
J'al 'henneur de porter & votre 12 les ré des efff ées sur I'échantitlon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.
} CHARBUY - FLEURY ‘

Prélévement 00049472 ) »

Unité de gestion 0208  CHARBUY - FLEURY Prélevéle: lundi 11 mai 2009 3 12n30

Instaliation UD} 000704  CHARBUY-FLEURY par: Francis MORENO IDEA-89

Point de survelllance P 0000000704 CHARBUY CENTRE Type visite : D1

Locallsation exacte 51 grande rue

Commune CHARBUY

Mesures de terrain Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure péri =
Chlore libre 0,08 mg/LCI2
Analyse laboratoire
Analyse effectuée par | INSTITUT DEPARTEMENTAL DE LENVIRONNEMENT ET D'ANALYSES, AUXERRE 8801
Type del'analyse : D1 Code SISE de I'analyse : 00049091 Référance lahoratoire : 09050700570301
Résuitats Limites de qualité Références de qualité

Inférieure supérieure  Inférleure supévieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Coloration <8 mg/l Pt 15,00
Odeur {qualitatif) 0 qualit.
Turbidité néphélométrique NFU <0,20 NFU 2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH | 7,5 unitépH | | 6,50 | so0
MINERALISATION
Conductivité 3 25°C | 806 pSfem | | | 20000 | 110000 |
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4) | <0080 mgL | | | S
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables & 22°-72h 28 n/mL
Bact. aér. revivifiables & 36°-44h 18 n/mL
Bactéries coliformes /100mI-MS <1 n/100mL o
Entérocoques /100mI-MS <1 n/100mL I 4] 1‘
Escherichia coli /100m| -MF <1 n/t100mL ’ 4] i
Ci { Préid N° : 00049472)
Eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour 'ensemble des paramétres PiLe Ditecteur Départemental
mesurés. des Affaires Sanitaires et Sociales,

L'Ingénieur du génie sanitaire,
n

BTSSR
]
¢ - Jacqueline LAROSE

Information au public : les résultats du controle sanitaite doivent 8tre affichés dans les 2 jours aprés récention (art 2 du décret 94-841)
[ DDASS DE L'YONNE, 25 avenus Pasteur BF 43 - 89011 AUXERRE GEDEX - T#l: 03 86 5180 42 - Fax: 03 86 5180 40 ]




-~y Préfecture de YONNE
E ’ DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Liberté « Egalité « Fraternité | Service Santé-Environnement
[DRTTERS LRI | Contrdie sanitaire des

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

MONSIEUR LE PRESIDENT
Auxerre, le 23 avril 2009 CHARBUY - FLEURY SIAEP
MAIRIE
89113 CHARBUY
J'al I'nonneur de porter & votre i les ré des y efffectuées sur I'échantliion prélevé dans le cadre sulvant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.
! CHARBUY - FLEURY
Prélévement 00049604
Unité de gestion 0208 CHARBUY - FLEURY Prélevé le : lundi 23 mars 2009 a 14h10
Installation TTP 004015 PRES DES MOULINS par: JOEL LE PEVEDIC, DDASS
Pointde survelllance P 0000001010 SORTIE STATION Type visite : P2
Locallsation exacte SORTIE STATION
Commune SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE
Mesures de terrain Résultats Limites de qualité Références de qualité
Chlore libre 0,06 mgncre |

Analyse laboratoire

Gl F MENT SES, AUXERRE 8801
Type del’analyse : P2 Coda SISE de I'analysa : 00048626 Référence laboratoire : 09031900349202
Résuitats Limites de qualité Références de qualité
inférieure supérieure  Inférieure supérieure
CHLOROBENZENES
Dichiorobenzéne-1,2 <1,0 pgll
Dichlorobenzéne-1,3 <1,0 pgl
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS
Benzene <1.0 pgi 1,00
Ethylbenzene <1,0 pgil
Qrthoxyiéne <1,0 pg/l
Toluéne <1,0 pgfl
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS
Bromochlorométhane <14,0 pg/l
Dichloroéthane-1,1 <5,0 pg/
Dichloroéthane-1,2 <3,0 pg/t 3,00
Dichloroéthyléne-1,1 <10,0 pg/
Dichiproétnyiéne-1,2 cis <4,0 gl
Dichloroéthyiéne-1,2 Wrans <40 pgi
Dichlorométhane <10,0 pgi
Tétrachloroéthyléne-1,1,2,2 <2,0 pgh 10,00
Tétrachioroéthylén+Trichloroéthylén <4 g/l 10,00
Tétrachlorure de carbone 2,0 pgl
Trichlorcéthane-1,1,1 <2,0 pgh
Trichloroethane-1,1,2 <5,0 pg/l
Trichloroéthyléne <2,0 pgfl 10,00
FER ET MANGANESE
Fer total <25 pgfl 200,00
Manganése total 2 ugfl | 50,00

Information au public : les résultats du contréle sanitaits doivent tre affichés dans les 2 iours aprés réception (art 2 du décret 94 841)
o DDASS DE L'YONNE, 25 avenus Pasteur BP 48 - 83011 AUXERRE GEDEX - Tl: 03 56 51 50 42 - Fax: 03 86 51 80 40 ]


































